Oljylammityksen ja ilmavesilampdpumpun vertailu

limavesilampopumppu kaynnistettiin 09.05.2013.
Laskelmissa vertailtiin 20 vuotta vanhan 6ljykeskuslammityksen ja ilmavesipumppulammityksen
kustannusvaikutuksia.
Lahtdkohtana olivat vuosien 1995 - 2012 keskimaaraiset kulutusluvut. Niitd verrataan ajanjakson
09.05.2013 - 08.05.2014 vastaaviin kulutuslukuihin.

Energian hintana on kaytetty 09.05.2013 paivan hintoja.

09.05.2013-08.05.2014 Saastd
Sahké  Oliy €/kk
kWh Itr
382 0 108,00
465 0 79,36
482 11 59,38
506 35 25,55
626 23 86,52
1015 | 11 156,92
1319 | 23 272,21
1798 | 23 227,27
2983 | 23 65,43
1782 | 12 252,20
1628 | 23 193,95
1136 | 23 134,62
292 0 12,29
14414 | 207 1673,69

Sahko: 15,8 c/kWh
Oljy: 110.12 c/ltr
1995- 2012

Sahko Oliy

kWh Itr
09.05.-31.05. 278 113
Kesakuu 340 90
Heinakuu 356 83
Elokuu 375 77
Syyskuu 386 136
Lokakuu 433 237
Marraskuu 477 391
Joulukuu 513 414
Tammikuu 510 437
Helmikuu 444 433
Maaliskuu 451 368
Huhtikuu 385 253
01.05.-08.05. 98 39
Yhteensa 5046 3071
Oljya kului 2864 Itr

Sahkoa kului

vahemman
9368 kWh enemman

Keskim.
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